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Ф едеральная служ ба по надзору в сф ере защ иты  прав потребителей  и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru 

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 201

Лицензия на медицинскую деятеу 
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря $0
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УТВЕРЖДАЮ  
еститель руководителя ИЛЦ

!OTdKOJi 
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№  35676 ОТ 12 сентября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУ администрация МО Валгусское сельское поселение

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Инзенский район, с. Валгуссы, ул. Большая д. 61

3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУ администрация МО Валгусское сельское поселение , Ульяновская область, Инзенский район, 
с. Валгуссы, ул. Большая д. 61, с. Палатово- каптироваванный родник "Пятница"

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 30.08.2022 с 12:30 до 13:30
Ф.И.О., должность: Паничкина Н.А., медицинский статистик
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.08.2022 15:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление № 161 ОЛД от 24.08.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (прОбы): 11.12.22.35676 7

9. Средства измерений:

№ п/п Тип
прибора Заводской номер № свидетельства 

о поверке Срок действия
1 Анализатор жидкости "Флюорат-02" 9901 С-СП/03-12- 

2021/115278972 
от 03.12.2021

02.12.2022

2 Анализатор с ртутно-гидридной системой "Спектр 5-4" 152 С-ВЬ/13-04- 
2022/158566348 

от 13.04.2022

12.04.2023

3 рН-метр 410 6103 С-ВЬ/12-04- 
2022/148054057 

от 12.04.2022

11.04.2023

4 Система капилярного электрофореза "Капель-105М" 2478 С-СП/03-12- 
2021/115278966 

от 03.12.2021

02.12.2022

5 Спектрометр Атомно-Абсорбционный "КВАНТ Z" 305 С-А/08-12- 
2021/116558748 

от 08.12.2021

07.12.2022

Протокол № 35676 распечатан 12.09.2022 СТр i m 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Ф едеральная служ ба по надзору в сф ере защ иты  прав потребителей  и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru 

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации И Л Ц  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015

Лицензия на медицинскую деяп  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря ^ 5 емиол№ | :

УТВЕРЖДАЮ  
Замеетатель руководителя ИЛЦ

/f J jlj АМ/ О.В.Тими 
------ 20

,на

ИСПЫТАНИИ (ИЗМЕРЕНИИ)

№  35674 о т  12 сентября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУ администрация МО Валгусское сельское поселение

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Инзенский район, с. Валгуссы, ул. Большая д. 61

3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУ администрация МО Валгусское сельское поселение , Ульяновская область, Инзенский район, 
с. Валгуссы, ул. Большая д. 61, с. Болшое Шуватово- каптированный родник "Гремячий ключ"

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 30.08.2022 с 12:30 до 13:30
Ф.И.О., должность: Паничкина Н.А., медицинский статистик
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.08.2022 15:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление № 161 ОЛД от 24.08.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (првбы): 11.12.22.35674 7

9. Средства измерений:

№ п/п Тип
прибора Заводской номер № свидетельства 

о поверке Срок действия

1 Анализатор жидкости "Флюорат-02" 9901 С-СП/03-12- 
2021/115278972 

от 03.12.2021

02.12.2022

2 Анализатор с ртутно-гидридной системой "Спектр 5-4" 152 С-ВЬ/13-04- 
2022/158566348 

от 13.04.2022

12.04.2023

! 3 рН-метр* 410 6103 С-ВЬ/12-04- 
2022/148054057 

от 12.04.2022

11.04.2023

4 Система капилярного электрофореза "Капель-105М" 2478 С-СП/03-12- 
2021/115278966 

от 03.12.2021

02.12.2022

5 Спектрометр Атомно-Абсорбционный "КВАНТ Z" 305 С-А/08-12- 
2021/1 16558748 

от 08.12.2021

07.12.2022

Протокол № 35674 распечатан 12.09.2022 стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

mailto:info@73fguz.ru


Ф 05-0-99-01-2021

Ф едеральная служ ба по надзору в сф ере защ иты  прав потребителей  и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр 
Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@,73fguz.ru 

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.510135 от 20 октябре

/& / “UEHTPЛицензия на медицинскую деятельность .
№  ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года j ;М.П.

о \'в  ульяновской 1 | | /
О Б Л А С ТИ ” /?§!>

ПРОТОКОЛ 
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ

№  35672 ОТ 12 сентября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУ администрация МО Валгусское сельское поселение

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Инзенский район, с. Валгуссы, ул. Большая д. 61

3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУ администрация МО Валгусское сельское поселение , Ульяновская область, Инзенский район, 
с. Валгуссы, ул. Большая д. 61, с. Пятино- каптированный родник "Пятино"

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 30.08.2022 с 12:30 до 13:30
Ф.И.О., должность: Паничкина Н.А., медицинский статистик
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.08.2022 15:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление № 161 ОЛД от 24.08.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.12.22.35672 7

9. Средства измерений:

№ п/п Тип
прибора Заводской номер № свидетельства 

о поверке Срок действия

1 Анализатор жидкости "Флюорат-02" 9901 С-СП/03-12- 
2021/115278972 

от 03.12.2021

02.12.2022

2 Анализатор с ртутно-гидридной системой "Спектр 5-4" 152 С-ВЬ/13-04- 
2022/158566348 

от 13.04.2022

12.04.2023

3 рН-метр‘ 410 6103 С-ВЬ/12-04- 
2022/148054057 

от 12.04.2022

11.04.2023

4 Система капилярного электрофореза "Капель-105М" 2478 С-СП/03-12- 
2021/115278966 

от 03.12.2021

02.12.2022

5 Спектрометр Атомно-Абсорбционный "КВАНТ Z" 305 С-А/08-12- 
2021/116558748 

от 08.12.2021

07.12.2022

Протокол № 35672 распечатан 12.09.2022 стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Ф 05-0-99-01-2021

Ф едеральная служ ба по надзору в сф ере защ иты  прав потребителей  и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@,73fguz.ru 

__________________ Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001 ___________

Аттестат аккредитации ИЛЦ^Я u р Е УТВЕРЖДАЮ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 201'5 года Заместитель руководителя ИЛЦ

/£*/ “ЦЕНТР / MifAyi
Лицензия на медицинскую деятельность ' ' / _____  О.В.Тимирк»н;

№  ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года ^ о в С к - Ш Щ  /  « т  » Р У  20
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ПРОТОКОЛ 
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№  35670 ОТ 12 сентября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУ администрация МО Валгусское сельское поселение

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Инзенский район, с. Валгуссы, ул. Большая д. 61

3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУ администрация МО Валгусское сельское поселение , Ульяновская область, Инзенский район, 
с. Валгуссы, ул. Большая д. 61, с. Валгуссы- каптированный родник "Малиновский"

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 30.08.2022 с 12:30 до 13:30
Ф.И.О., должность: Паничкина Н.А., медицинский статистик
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.08.2022 15:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление № 161 ОЛД от 24.08.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.12.22.35670 7

9. Средства измерений:

№ п/п Тип
прибора Заводской номер № свидетельства 

о поверке Срок действия

1 Анализатор жидкости "Флюорат-02" 9901 С-СП/03-12- 
2021/115278972 

от 03.12.2021

02.12.2022

2 Анализатор с ртутно-гидридной системой "Спектр 5-4" 152 С-ВЬ/13-04- 
2022/158566348 

от 13.04.2022

12.04.2023

3 рН-метр‘ 410 6103 С-ВЬ/12-04- 
2022/148054057 

от 12.04.2022

11.04.2023

4 Система капилярного электрофореза "Капель-105М" 2478 С-СП/03-12- 
2021/115278966 

от 03.12.2021

02.12.2022

5 Спектрометр Атомно-Абсорбционный "КВАНТ Z" 305 С-А/08-12- 
2021/116558748 

от 08.12.2021

07.12.2022

Протокол № 35670 распечатан 12.09.2022 стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



6 Фотометр фотоэлектрический КФК-0-01-"ЗОМЗ" 0700235 С-ВЬ/12-04- 11.04.2024
2022/150079141

от 12.04.2022
10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
11. Место осуществления деятельности:432049,г.Ульяновск, ул.Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12
12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И И  А Н А Л И З
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35670 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 08.09.2022 10:44

1 Цветность градус менее 5 не более 20 ГОСТ 31868-2012 метод Б
2 Мутность ( по формазину ) ЕМФ менее 1 не более 2,6 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35670 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 12.09.2022 13:18

1 Нитрат-ион мг/дмЗ 3,7±0,6 не более 45,0 М 01-58-2018
2 Нитрит-ион мг/дмЗ менее 0,2 не более 3,0 М 01-58-2018
3 Массовая концентрация 

анионных поверхностно
активных веществ

мг/дмЗ менее 0,015 не нормируется ГОСТЗ1857-2012 метод 3

4 Щелочность общая мг/дмЗ 5,4 не нормируется ГОСТ 31957-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

Образец поступил 30.08.2022 15:30 
Регистрационный номер пробы в журнале 35670 

дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 08.09.2022 10:44
1 Водородный показатель (pH) ед. 7,7±0,2 6 -9 ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
2 Кремний ( Si, суммарно ) мг/дмЗ 6,9±1,4 не более 25,0 ПНДФ 14.1:2:4.215-06
3 Полифосфаты ( Р04 3-) мг/дмЗ 0,032±0,013 не более 3,5 ГОСТ 18309-2014 (метод А)
4 Нефтепродукты, суммарно мг/дмЗ 0,009±0,004 не более 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.128-98
5 Аммиак/аммоний-ион

(NH3/H4+)
мг/дмЗ 0,26±0,05 не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 (метод А)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35670 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 12.09.2022 13:18

1 Железо ( Fe, суммарно) мг/дмЗ 0,14±0,03 не более 0,3 ПНДФ 14.1:2:4.50-96
2 Кадмий ( Cd, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,0001 не более 0,001 ГОСТ 31870-2012 метод 1
3 Марганец ( Мп, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,01 не более 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
4 Медь ( Си, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,05 не более 1,0 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
5 Сульфат-ион мг/дмЗ 20,1±2,0 не более 500,0 М 01-58-2018
6 Хлорид-ион мг/дмЗ 1,00±0,24 не более 350,0 М 01-58-2018
7 Цинк ( Zn, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,05 не более 5,0 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 30.08.2022 15:10 

Регистрационный номер пробы в журнале 35670 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:10 дата выдачи результата 02.09.2022 08:44

1 Е. coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955. 1-2013
2 Обобщённые колиформные 

бактерии.
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ при температуре 37° С КОЕ/смЗ 2 не более 50 МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Митрюхина А. О., врач-бактериолог микробиологической лаборатории

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: / 7  / _____  Булушева М.Г., врач по санитарно-гигиеническим 
исследованиям
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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Ф едеральная служ ба по надзору в сф ере защ иты  прав потребителей  и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр 
Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru 

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

А ттестат аккредитации ИЛ 
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2

Лицензия на медицинскую деятельность
№  ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года М.П.

i ^ Г ' „гчл1 о о !

ПРОТ(

УТВЕРЖДАЮ  
еститель руководителя ИЛЦ

ИСПЫТАНИИ (ИЗМЕРЕНИИ)

№  35668 ОТ 12 сентября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУ администрация МО Валгусское сельское поселение

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Инзенский район, с. Валгуссы, ул. Большая д. 61

3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУ администрация МО Валгусское сельское поселение , Ульяновская область, Инзенский район, 
с. Валгуссы, ул. Большая д. 61, с. Первомайское - каптированный родник "Подгорный"

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 30.08.2022 с 12:30 до 13:30
Ф.И.О., должность: Паничкина Н.А., медицинский статистик
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.08.2022 15:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление № 161 ОЛД от 24.08.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.12.22.35668 7

9. Средства измерений:

№ п/п Тип
прибора Заводской номер № свидетельства 

о поверке Срок действия

1 Анализатор жидкости "Флюорат-02" 9901 С-СП/03-12- 
2021/115278972 

от 03.12.2021

02.12.2022

2 Анализатор с ртутно-гидридной системой "Спектр 5-4" 152 С-ВЬ/13-04- 
2022/158566348 

от 13.04.2022

12.04.2023

■ 3 рН-метр 410 6103 С-ВЬ/12-04- 
2022/148054057 

от 12.04.2022

11.04.2023

4 Система капилярного электрофореза "Капель-105М" 2478 С-СП/03-12- 
2021/115278966 

от 03.12.2021

02.12.2022

. 5 Спектрометр Атомно-Абсорбционный "КВАНТ Z" 305 С-А/08-12- 
2021/116558748 

от 08.12.2021

07.12.2022
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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6 Фотометр фотоэлектрический КФК-0-01-"ЗС>МЗ" 0700235 С-ВЬ/12-04- 11.04.2024
2022/150079141

от 12.04.2022
10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
11. Место осуществления деятельности:432049,г.Ульяновск, ул.Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12
12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И И  А Н А Л И З
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35668 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 08.09.2022 10:47

1 Цветность градус менее 5 не более 20 ГОСТ 31868-2012 метод Б

2 Мутность ( по формазину) ЕМФ менее 1 не более 2,6 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35668 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 12.09.2022 13:18

1 Нитрат-ион мг/дмЗ 24,5±2,4 не более 45,0 М 01-58-2018
2 Нитрит-ион мг/дмЗ менее 0,2 не более 3,0 М 01-58-2018
3 Массовая концентрация 

анионных поверхностно
активных веществ

мг/дмЗ менее 0,015 не нормируется ГОСТЗ1857-2012 метод 3

4 Щелочность общая мг/дмЗ 5,7 не нормируется ГОСТ 31957-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

Образец поступил 30.08.2022 15:30 
Регистрационный номер пробы в журнале 35668 

дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 08.09.2022 10:47
1 Водородный показатель (pH) ед. 7,6±0,2 6 -9 ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
2 Кремний ( Si, суммарно ) мг/дмЗ 7,6±1,5 не более 25,0 ПНДФ 14.1:2:4.215-06
3 Полифосфаты ( Р04 3-) мг/дмЗ 0,030±0,012 не более 3,5 ГОСТ 18309-2014 (метод А)
4 Нефтепродукты, суммарно мг/дмЗ 0,008±0,004 не более 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.128-98
5 Аммиак/аммоний-ион

(NH3/H4+)
мг/дмЗ 0,24±0,05 не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 (метод А)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35668 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 12.09.2022 13:18

1 Железо ( Fe, суммарно ) мг/дмЗ 0,17±0,04 не более 0,3 ПНДФ 14.1:2:4.50-96
2 Кадмий ( Cd, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,0001 не более 0,001 ГОСТ 31870-2012 метод1
3 Марганец ( Мп, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,01 не более 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
4 Медь ( Си, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,05 не более 1,0 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
5 Сульфат-ион мг/дмЗ 19,3±1,9 не более 500,0 М 01-58-2018
6 Хлорид-ион мг/дмЗ 13,3±1,3 не более 350,0 М 01-58-2018
7 Цинк ( Zn, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,05 не более 5,0 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 30.08.2022 15:10 

Регистрационный номер пробы в журнале 35668 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:10 дата выдачи результата 02.09.2022 10:15

1 Е. coli КОЕ/ЮОсмЗ 1 отсутствие ГОСТ 31955. 1-2013
2 Обобщённые.кол иформные 

бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ 1 отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное число КОЕ/ЮОсмЗ 1 не более 50 МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Митрюхина А. О., врач-бактериолог микробиологической лаборатории

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:
исследованиям

Булушева М.Г., врач по санитарно-гигиеническим
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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Ф 05-0-99-01-2021

Ф едеральная служ ба по надзору в сф ере защ иты  прав потреби телей  и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru 

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ х  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2 0 15 года.""

Л
Лицензия на медицинскую деятельность И

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря '2019 гр&а

. • « 3 S S S - M / j
/$ ■ $ //' I \  /  ч *7 .-с / /

ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ

, ,  . „О.В.Тими
---------- /  « / о / ъ  P f  20

и на

№  35662 ОТ 12 сентября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУ администрация МО Валгусское сельское поселение

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Инзенский район, с. Валгуссы, ул. Большая д. 61

3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУ администрация МО Валгусское сельское поселение , Ульяновская область, Инзенский район, 
с. Валгуссы, ул. Большая д. 61, с. Аксаур- каптированный родник "Голова"

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 30.08.2022 с 12:30 до 13:30
Ф.И.О., должность: Паничкина Н. А., медицинский статистик
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.08.2022 15:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление № 161 ОЛД от 24.08.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.12.22.35662 7

9. Средства измерений:

№ п/п Тип
прибора Заводской номер № свидетельства 

о поверке Срок действия

1 Анализатор жидкости "Флюорат-02" 9901 С-СП/03-12- 
2021/115278972 

от 03.12.2021

02.12.2022

2 Анализатор с ртутно-гидридной системой "Спектр 5-4" 152 С-ВЬ/13-04- 
2022/158566348 

от 13.04.2022

12.04.2023

3 рН-метр*410 6103 С-ВЬ/12-04- 
2022/148054057 

от 12.04.2022

11.04.2023

4 Система капилярного электрофореза "Капель-105М" 2478 С-СП/03-12- 
2021/115278966 

от 03.12.2021

02.12.2022

5 Спектрометр Атомно-Абсорбционный "КВАНТ Z" 305 С-А/08-12- 
2021/116558748 

от 08.12.2021

07.12.2022

Протокол № 35662 распечатан 12.09.2022 стр. 1 из 3
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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6 Фотометр фотоэлектрический КФК-0-01-"ЗОМЗ" 0700235 С-ВЬ/12-04- 11.04.2024
2022/150079141

от 12.04.2022
10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
11. Место осуществления деятельности:432049,г.Ульяновск, ул.Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12
12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И И  А Н А Л И З
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35674 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 08.09.2022 10:48

1 Цветность градус менее 5 не более 20 ГОСТ 31868-2012 метод Б
2 Мутность ( по формазину ) ЕМФ менее 1 не более 2,6 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35674 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 12.09.2022 13:19

1 Нитрат-ион мг/дмЗ 3,7±0,6 не более 45,0 М 01-58-2018
2 Нитрит-ион мг/дмЗ менее 0,2 не более 3,0 М 01-58-2018
3 Массовая концентрация 

анионных поверхностно
активных веществ

мг/дмЗ менее 0,015 не нормируется ГОСТ31857-2012 метод 3

4 Щелочность общая мг/дмЗ 5,8 не нормируется ГОСТ 31957-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

Образец поступил 30.08.2022 15:30 
Регистрационный номер пробы в журнале 35674 

дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 08.09.2022 10:48
1 Водородный показатель (pH) ед. 7,6±0,2 6 -9 ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
2 Кремний ( Si, суммарно ) мг/дмЗ 6,4±1,3 не более 25,0 ПНДФ 14.1:2:4.215-06
3 Полифосфаты ( Р04 3-) мг/дмЗ 0,035±0,014 не более 3,5 ГОСТ 18309-2014 (метод А)
4 Нефтепродукты, суммарно мг/дмЗ 0,007±0,004 не более 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.128-98
5 Аммиак/аммоний-ион

(NH3/H4+)
мг/дмЗ 0(28±0,06 не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 (метод А)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35674 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 12.09.2022 13:19

1 Железо ( Fe, суммарно ) мг/дмЗ 0,15±0,04 не более 0,3 ПНДФ 14.1:2:4.50-96
2 Кадмий ( Cd, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,0001 не более 0,001 ГОСТ 31870-2012 метод 1
3 Марганец ( Мп, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,01 не более 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
4 Медь ( Си, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,05 не более 1,0 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
5 Сульфат-ион мг/дмЗ 20,3±2,0 не более 500,0 М 01-58-2018
6 Хлорид-ион мг/дмЗ 0,90±0,22 не более 350,0 М 01-58-2018
7 Цинк ( Zn, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,05 не более 5,0 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 30.08.2022 15:10 

Регистрационный номер пробы в журнале 35674 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:10 дата выдачи результата 02.09.2022 10:17

1 Е. coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955. 1-2013
2 Обобщённые колиформные 

бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ 1 отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное число КОЕ/ЮОсмЗ 3 не более 50 МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Митрюхина А. О., врач-бактериолог микробиологической лаборатории

I
6
I

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:
исследованиям

Булушева М.Г., врач по санитарно-гигиеническим

Протокол № 35674 распечатан 12.09.2022 стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



6 Фотометр фотоэлектрический КФК-0-01-"ЗС>МЗ" 0700235 С-ВЬ/12-04- 
2022/150079141 

от 12.04.2022

11.04.2024

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
11. Место осуществления деятельности:432049,г.Ульяновск, ул.Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12
12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований ,

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35676 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 08.09.2022 10:50

1 Цветность градус менее 5 не более 20 ГОСТ 31868-2012 метод Б
2 Мутность ( по формазину) ЕМФ менее 1 не более 2,6 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35676 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 14.09.2022 09:52

1 Нитрат-ион мг/дмЗ 3,4±0,5 не более 45,0 М 01-58-2018
2 Нитрит-ион мг/дмЗ менее 0,2 не более 3,0 М 01-58-2018
3 Массовая концентрация 

анионных поверхностно
активных веществ

мг/дмЗ менее 0,015 не нормируется ГОСТЗ1857-2012 метод 3

4 Щелочность общая ммоль/дмЗ 5,3±0,6 не нормируется ГОСТ 31957-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

Образец поступил 30.08.2022 15:30 
Регистрационный номер пробы в журнале 35676 

дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 08.09.2022 10:50
1 Водородный показатель (pH) ед. 7,5±0,2 6 -9 ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
2 Кремний ( Si, суммарно ) мг/дмЗ 6,3±1,3 не более 25,0 ПНДФ 14.1:2:4.215-06
3 Полифосфаты ( Р04 3-) мг/дмЗ 0,020±0,008 не более 3,5 ГОСТ 18309-2014 (метод А)
4 Нефтепродукты, суммарно мг/дмЗ 0,006±0,003 не более 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.128-98
5 Аммиак/аммоний-ион

(NH3/H4+)
мг/дмЗ 0,25±0,05 не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 (метод А)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35676 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 12.09.2022 13:24

1 Железо ( Fe, суммарно ) мг/дмЗ 0,16±0,04 не более 0,3 ПНДФ 14.1:2:4.50-96
2 Кадмий ( Cd, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,0001 не более 0,001 ГОСТ 31870-2012 метод 1
3 Марганец ( Мп, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,01 не более 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
4 Медь ( Си, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,05 не более 1,0 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
5 Сульфат-ион мг/дмЗ 20,6±2,1 не более 500,0 М 01-58-2018
6 Хлорид-ион мг/дмЗ 0,72±0,17 не более 350,0 М 01-58-2018
1 Цинк ( Zn, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,05 не более 5,0 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 30.08.2022 15:10 

Регистрационный номер пробы в журнале 35676 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:10 дата выдачи результата 02.09.2022 08:43

1 Е. coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955. 1-2013
2 Обобщённые колиформные 

бактерии.
КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ при температуре 37° С КОЕ/смЗ 3 не более 50 МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Митрюхина А. О., врач-бактериолог микробиологической лаборатории

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:
исследованиям

Булушева М.Г., врач по санитарно-гигиеническим

Протокол № 35676 распечатан 12.09.2022 стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



6 Фотометр фотоэлектрический КФК-0-01-"ЗОМЗ" 0700235 С-ВЬ/12-04- 11.04.2024
2022/150079141

от 12.04.2022
10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
11. Место осуществления деятельности:432049,г.Ульяновск, ул.Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12
12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И И  А Н А Л И З
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35672 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 08.09.2022 10:46

1 Цветность градус менее 5 не более 20 ГОСТ 31868-2012 метод Б
2 Мутность ( по формазину ) ЕМФ менее 1 не более 2,6 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35672 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 12.09.2022 13:18

1 Нитрат-ион мг/дмЗ 24,5±2,5 не более 45,0 М 01-58-2018
2 Нитрит-ион мг/дмЗ менее 0,2 не более 3,0 М 01-58-2018
3 Массовая концентрация 

анионных поверхностно
активных веществ

мг/дмЗ менее 0,015 не нормируется ГОСТЗ1857-2012 метод 3

4 Щелочность общая мг/дмЗ 5,35 не нормируется ГОСТ 31957-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

Образец поступил 30.08.2022 15:30 
Регистрационный номер пробы в журнале 35672 

дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 08.09.2022 10:46
1 Водородный показатель (pH) ед. 7,6±0,2 6 -9 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
2 Жесткость общая мг-экв/дмЗ 3,4±0,5 не более 7,0 ГОСТ 31954-2012 метод А
3 Кремний ( Si, суммарно ) мг/дмЗ 7,7±1,5 не более 25,0 ПНДФ 14.1:2:4.215-06
4 Полифосфаты ( Р04 3-) мг/дмЗ 0,025±0,010 не более 3,5 ГОСТ 18309-2014 (метод А)
5 Нефтепродукты, суммарно мг/дмЗ 0,006±0,003 не более 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.128-98
6 Аммиак/ аммоний-ион 

(NH3/H4+)
мг/дмЗ 0,27±0,05 не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 (метод А)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35672 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 12.09.2022 13:18

1 Железо ( Fe, суммарно ) мг/дмЗ 0,13±0,03 не более 0,3 ПНДФ 14.1:2:4.50-96
2 Кадмий ( Cd, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,0001 не более 0,001 ГОСТ 31870-2012 метод 1
3 Марганец ( Мп, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,01 не более 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
4 Медь ( Си, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,05 не более 1,0 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
5 Сульфат-ион мг/дмЗ 19,4±1,9 не более 500,0 М 01-58-2018
6 Хлорид-ион мг/дмЗ 13,2±1,3 не более 350,0 М 01-58-2018
7 Цинк ( Zn, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,05 не более 5,0 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 30.08.2022 15:10 

Регистрационный номер пробы в журнале 35672 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:10 дата выдачи результата 02.09.2022 10:16

1 Е. coli КОЕ/ЮОсмЗ 1 отсутствие ГОСТ 31955. 1-2013
2 Обобщённые колиформные 

бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ 1 отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное число КОЕ/ЮОсмЗ 1 не более 50 МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Митрюхина А. О., врач-бактериолог микробиологической лаборатории

Подпись, Ф.И.О., должность лица, / у

ответственного за оформление протокола: ^ * ' /  Булушева М.Г., врач по санитарно-гигиеническим 
исследованиям /

Протокол № 35672 распечатан 12.09.2022 стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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Фотометр фотоэлектрический КФК-0-01-"ЗОМЗ" 0700235 С-ВЬ/12-04- 
2022/150079141 

от 12.04.2022

11.04.2024

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
11. Место осуществления деятельности:432049,г.Ульяновск, ул.Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12
12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований .

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И М  А Н А Л И З
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35662 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 08.09.2022 10:38

1 Цветность градус менее 5 не более 20 ГОСТ 31868-2012 метод Б
2 Мутность ( по формазину ) ЕМФ менее 1 не более 2,6 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35662 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 12.09.2022 13:17

1 Нитрат-ион мг/дмЗ 24,3±2,4 не более 45,0 М 01-58-2018
2 Нитрит-ион мг/дмЗ менее 0,2 не более 3,0 М 01-58-2018
3 Массовая концентрация 

анионных поверхностно
активных веществ

мг/дмЗ менее 0,015 не нормируется ГОСТЗ1857-2012 метод 3

4 Щелочность общая мг/дмЗ 5,80 не нормируется ГОСТ 31957-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

Образец поступил 30.08.2022 15:30 
Регистрационный номер пробы в журнале 35662 

дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 08.09.2022 10:38
1 Водородный показатель (pH) ед. 7,7±0,2 6 -9 ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
2 Железо (включая хлорное 

железо) по Fe
мг/дмЗ 0,15±0,04 не более 0,3 ПНДФ 14.1:2:4.50-96

3 Кремний ( Si, суммарно ) мг/дмЗ 7,5±1,5 не более 25,0 ПНДФ 14.1:2:4.215-06
4 Полифосфаты ( Р04 3-) мг/дмЗ 0,037±0,015 не более 3,5 ГОСТ 18309-2014 (метод А)
5 Щелочность ммоль/дмЗ 5,8±0,7 не нормируется ГОСТ 31957-2012
6 Нефтепродукты, суммарно мг/дмЗ 0,007±0,003 не более 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.128-98
7 Аммиак/аммоний-ион

(NH3/H4+)
мг/дмЗ 0,22±0,04 не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 (метод А)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории
Образец поступил 30.08.2022 15:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 35662 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:30 дата выдачи результата 12.09.2022 13:17

1 Кадмий ( Cd, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,0001 не более 0,001 ГОСТ 31870-2012 метод 1
2 Марганец ( Мп, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,01 не более 0,1 ПНДФ 14 1:2:4.139-98
3 Медь ( Си, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,05 не более 1,0 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
4 Сульфат-ион мг/дмЗ 18,9±1,9 не более 500,0 М 01-58-2018
5 Хлорид-ион мг/дмЗ 13,2±1,3 не более 350,0 М 01-58-2018
6 Цинк ( Zn, суммарно ) мг/дмЗ менее 0,05 не более 5,0 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Титова Г. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 30.08.2022 15:10 

Регистрационный номер пробы в журнале 35662 
дата начала испытаний 30.08.2022 15:10 дата выдачи результата 02.09.2022 10:08

1 Е. coli КОЕ/ЮОсмЗ 1,3 отсутствие ГОСТ 31955. 1-2013
2 Обобщённые колиформные 

бактерии
КОЕ/ЮОсмЗ 1,3 отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное число КОЕ/ЮОсмЗ 2 не более 50 МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Митрюхина А. О., врач-бактериолог микробиологической лаборатории

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: Булушева М.Г., врач по санитарно-гигиеническим 
исследованиям

Протокол № 35662 распечатан 12.09.2022. стр. 2 из 3
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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